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Ø = 8.00 m
H = 4.30 m
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Für die Stadt Schwäbisch Hall:
Schwäbisch Hall, den

Aufgestellt:
Schwäbisch Hall, den

Anlage:
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1.

Stadt Schwäbisch Hall

Plannummer:

0  4  8  12m 2  6  10

1:

765 mm 594 mm

0425-SH-VP 001   

200

14-0425-SH

Neubau Löschwasserbehälter
Flurstück 35 in Ramsbach

- Vorplanung -

05/2023

05/2023

05/2023

ME

KK/AB

ME

Lageplan Löschwasserbehälter Variante 1

26.05.2023

Eissing

5.1

VPWL05.1-01

GVM_G__0

GVM_L__0

GVM_T__0

PVPWL__0_Var1

Bezeichnung

Lichtschacht

Kellerfenster

Eingang m.vorgelegter Stufe
Eingang mit Treppe (Pfeil in Steigrichtung)

Überdachung / Carport etc.

Grenzstein mit Grenze

Freistehende Mauer

Stützmauer

Zaun

Mauer mit Zaun

Strassenablauf 30/50, 50/50

Kanal- / Kontrollschacht

Entwässerung Hofablauf, Muldenablauf

Bordseiteneinlauf

Durchlass, Durchmesser und Material

Überflurhydrant

Unterflurhydrant

WV-Schieber- u. Kontrollschacht

Wasserschieber

Straßenbeleuchtung

Peitschenmast

Stahlgittermast

Mast für Fernmelde- u. Freileitungen

Stahlrohr- / Stahlbetonmast

Fahnenmast

Bildstock

Lichtsignale

Lichtsignale mit Ausleger

Lichtsäule (Poller) / Schildkröte

Verkehrsschild m. elektr. Anschluß

Schaltkasten

Postschacht 55/75;  80/80

Energieversorgungsschacht

Fernsprechstelle (Telefonzelle)

Baum mit (Kronendurchmesser)

Gasschieber

Symbol/
Signatur

3m

F

Bezeichnung

Zeichenerklärung Bestand

Gebüsch

best. Fahrbahnrand

Vermessungspunkt

LS

KF

Tür

Zugang / Tor Zugang mit / ohne Tor

DN 300 B

Böschung

Regenfallrohr

VP:6134077

Zufahrt / Weganschluss

Bezeichnung

G

Symbol/
Signatur

Symbol/
Signatur

Einlauf Bach / Graben

ALK - Daten von:
03/2023

Höhenbezug:

Übernahme aus dem
Liegenschaftskataster:

Zeichenerklärung
Leitungen - Bestand:

Regenwasserleitung

Wasserversorgungsleitung

Abwasserdruckleitung

Breitbandkabel

Beleuchtungskabel

Stromkabel - unterridisch

Telekomkabel - unterirdischT           T           T

Hausanschlussleitung Wasserversorgung

W        W        W

Hausanschlussleitung Schmutzwasser

Schmutzwasserleitung

Wasserversorgungsleitung stillgelegtW-still        W-still

Telekommunikationsleitung EnBW ODR

Bezeichnunggeplant

Betonsteinpflaster

Zeichenerklärung
Straßenbau und Kanalisation

Betonbordstein DIN EN 1340 DTI,
DIN 483 T8x25

Grünfläche

DN 150  PVC-U 8,10 m Regenwasserkanal (Überlaufleitung)
mit Fließpfeil, Nennweite,
Material und Länge

Fahrbahn (Asphaltbeton)

Entfällt

Wasseranschlussleitung mit
Nennweite und Material

PE-X 40 x 3,7

Höhe Bordstein ab OK Asphaltbeton+3cm

Bezeichnunggeplant

Zeichenerklärung
Löschwasserbehälter

Domschacht Ø 1,00 m 
mit Einstiegsöffnung

Lüftungsrohr DN 150 Edelstahl

Löschwasser- Sauganschluss
mit Festkupplung A
sowie Abdeckkappe Edelstahl
Saugrohr DN 125 Edelstahl


