
Lager / Technik

Verwaltung / Büro

Allgemein

Unterricht

Gruppenarbeit

Aufenthalt

Bestand: Heizung

Bestand: Elektro

Aufzug

Aufzug

Bestand: Klimatisierung

Bestand: Lüftungssteuerung /
Hausmeister

Bestand: Lüftung
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Notstromaggregat

Bestand: EDV Verteilung

1.2a
Vorbereitung
EG
18.147 m²

1.2
Cafeteria
EG
105.50 m²
46.56 m

1.5
ASTA, Studentische Vereine
EG
42.23 m²

1.1
Hausmeister
EG
15.820 m²

1.10
Flur
EG
6.730 m²

1.11
Flur
EG
5.810 m²

1.8
Flur
EG
76.737 m²

1.9
Flur
EG
4.446 m²

1.7
Flur
EG
11.923 m²

1.6
Flur
EG
40.502 m²

1.3
WC He.
EG
12.170 m²

WC Beh.
EG
4.416 m²

1.3b

1.3a
WC Da.
EG
10.622 m²

1.4
Lager Verbrauchsmaterialien
EG
106.99 m²
55.76 m

36.56 m

T 1
Technik
EG
63.158 m²

T 2
Technik
EG
14.916 m²

T 3
Technik
EG
54.003 m²

T 4
Technik
EG
48.476 m²

T 5
Technik
EG
34.261 m²

T 7
Technik
EG
60.722 m²

T 6
Technik
EG
12.760 m²
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Wird abgebrochen

Wird abgebrochen
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Glasfassade
statt Rolltor

Gelände ca  1 ,40

+/ 0,00       0,79

Gelände ca + 0,05

11Stg
18,18/26,63

16 Stg
18,18/26,63

8 Stg
18,18/26,63

11Stg
18,18/26,63

Abluft Tiefgarage
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Gymnasiumstraße 4
74 523 Schwäbisch Hall

Tel. 0791 / 751 -388
FACHBEREICH PLANEN UND BAUEN

Fax. 0791 / 751 -277

Bauherr:

Abteilung Hochbau

Am Markt 6
74 523 Schwäbisch Hall

74 523 Schwäbisch Hall
Gymnasiumstraße 4

Planverfasser:

Tel. 0791 / 751 -250
Fax. 0791 / 751 -363

Neumann

Anerkannt, 
der Bauherr:

Gefertigt, der
Planverfasser:

Koch

Hospital zum Heiligen Geist

stadt
schwäbischhall 

Ziegeleiweg 4 in Schwäbisch Hall 
Umnutzung des Bürogebäudes zur Fachhochschule

C. Bendl

Boden tiefer unter Heizungsverteiler
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32.27

16.25 16.02

4.205 1.465 4.005
16

4.205 1.20 2.665 1.765

26
5.93 1.68

15
2.32

15
5.50

26

3.89

26
9.80 5.94

26

1.765 2.665 1.20 4.215

2.30 1.865 1.465 4.215

7.87 8.15 16.25

32.27

Versorgungsschacht

1
2

3
8

4
5

6
7

EC FDA

B

H/B = 840.9 / 593.9 (0.50m²)

100 1/16.07.08

P. Marten

Erdgeschoss - Grundriss

Grundriss EG


