
60

20

1.15

2
.4

0
2

.4
0

3
.9

0
4

0

3
0

4
.3

0
3

5

4
0

30 25 8.00 25 30

35 1.15 35 40

5
2

5

60

4
.9

5

1.
15

20

60

50

501.00

9.10

10.00

75 7520

10 1.00

1
.5

5

5
0

schematische
Darstellung

8 . 0 0

Aufbau:             

45.00°
45.00°

22.50°123.75°

Löschwasserbehälter
V = 216 m³ (brutto)
V = 196 m³ (netto)

Wasseranschluss
PE-X DN 40 x 3,7 mm

Einstiegsleiter
Edelstahl

Überlauf

DN 150 PVC-U

Domschacht
Ø 1000

Lüftungsrohr
DN 150 Edelstahl

Grundriss                

Schnitt A - A                    

A

Wasserspiegel

Einstiegsleiter
Edelstahl

Domschacht
Ø 1000

Lüftungsrohr
DN 150 Edelstahl

ca.   3 cm Feinplanum Naturgestein 5/8; 60Kg/²
ca. 30 cm Komb. Frostschutz- Schottertragschicht 0/45; 660 kg/m²

Überlauf
DN 150 PVC-U

Wasseranschluss
PE-X DN 40 x 3,7 mm

Pumpensumpf
1,00/1,15/0,25 m

mit Antiwirbelplatte
Ø 60 cm

Hinweisschild
Löschwasserentnahmestelle

Fundamenterder
Edelstahl Bandstahl 30/5

A

Edelstahldeckel mit
Lüftungsrohr DN 150

Fundamenterder
Edelstahl Bandstahl 30/5

Fugenband

Saugrohr DN 125
Edelstahl

Fugenband

Saugrohr DN 125 Edelstahl

Pumpensumpf
1,00/1,15/0,25 m

mit Antiwirbelplatte
Edelstahl Ø 60 cm

Hinweisschild
Löschwasserentnahmestelle

Löschwasser-Sauganschluss
mit Festkupplung A

sowie Abdeckkappe Edelstahl

Löschwasser-Sauganschluss
mit Festkupplung A
sowie Abdeckkappe Edelstahl

Saugrohr DN 125 Edelstahl

Pumpensumpf
1,00/1,15/0,25 m

mit Antiwirbelplatte
Edelstahl Ø 60 cm

Hinweisschild
Löschwasserentnahmestelle

Löschwasser-Sauganschluss
mit Festkupplung A

sowie Abdeckkappe Edelstahl

(1)

(1) Stärke Boden-, Wand-, Deckenplatte nach statischer Berechnung!

(1)

(1
)

(1
)

ca.

ca.

ca
.

(1)(1)

15 cm Oberboden

Füllboden

6
0

Betonbordstein DIN EN 1340 DTI,
DIN 483 T8x25

15 cm Oberboden

Füllboden

2
0

Betonbordstein DIN EN 1340 DTI,
DIN 483 T8x25

1.
00

10

1.75

ca.   8 cm Betonpflaster
ca.   4 cm Sand-/ Splittgemisch (Edelsplitt)
ca. 38 cm Komb. Frostschutz- Schottertragschicht 0/45; 835 kg/m²

ca. 50 cm  Gesamtaufbau

1.75

bestehende Fahrbahn

bestehendes Gelände

fuck 
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Neubau Löschwasserbehälter
Flurstück 35 in Ramsbach
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